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Bonheiden, 20 november 2020

Mechel sest eenweg 247
2820 BONHEI DEN
tel efoon: 015 55 51 51
t el ef ax: 015 55 06 30
websi t e: www. at k. be

Staatsbaan 215 bus 3

3460 Bekkevoort

Verslagnummer ZE1/SB/008-56
Datum van onderzoek: 20 november 2020 code E1 - --
Plaats van onderzoek: Bekkevoort, Staatsbaan 215 bus 3

Afdel i ng ELEKTRI Cl TEI T:
Onder zoek van een el ektrische installatie op |aagspanning en zeer |age spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)
- Algenene Directie Energie -

Dit verslag betreft een herkeuring van de control e beschreven in verslag ZE1/ BN/ 902-20 dd.
02/ 12/ 2019.

1. Beschrijving :
1.1. Algenene identificatie-inlichtingen:
1.1.1. ldentificatie van derden:

Ei genaar, beheerder, of uitbater: i dem al s geadresseerde
Adr es: zi e plaats van onderzoek
Ver ant woor del i j ke voor de uitvoering van het werk:

Adr es:

BTW nunmrer :

1.1.2. ldentificatie van de elektrische installatie:
EAN- code: ni et beschi kbaar
Nunmer et er: 40201973- 87
I ndex (dag) (kwh):

I ndex (nacht) (kwh):
Privat e hoogspanni ngscabi ne: neen

Type installatie: wooneenhei d

Aard installatie: overdracht van ei gendom

Aanvang installatie: geheel vanaf 1981-1983 en voor 01/06/2020
Per soneel : ni et van toepassi ng

1.1.3. Gegevens van de el ektrische installatie:

Spanni ng aanwezi g bij controle: ja

Nom nal e spanning en aard van de stroom 3 x 400Vac + N

Net af t akkabel (type, sectie): best aand

Voedi ngsl ei di ng (type, sectie): 4x16

Bescherm ng v/d aansluiting: AUT 32A

Type van al genene schakel aar: ADS 40A / 300mA / 4P
Type van de aardel ekt rode: aar di ngsl us

Aar dver bi ndi ngssyst eem TT

Aant al borden: 1

Aant al stroonbanen: 16

1.2. Beschrijving van de gecontrol eerde installatie:
Bijlage 1. al 66699351. | pg

2. I nhoud van de controle :

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:
Control ebezoek vol gens Boek 1, afdeling 6.5.1
en vol gens techni sche procedure TPR-E12P.

In het bijzonder werden de hierna vol gende controles verricht:


Jes Vastgoed


klant: 0 ; verslag: ZE1/SB/008-56 (20/11/2020) ;p2/2

(A) de controle van de uitvoering van de el ektrische installatie overeenkonstig de
eendr aadsschema's en de situati epl annen;

(B) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geinstalleerd
el ektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakel aars, de stopcontactdozen, de
aansluitingen in de verdeel - en schakel borden,

(C) de controle van de bescherni ngsmaatregel en tegen el ektri sche schokken bij rechtstreekse en
onr echt streekse aanr aki ng;

(D) de controle van de werking van de differentieel stroomnrichtingen via de eigen testinrichting;

(F) de controle van de continuiteit van de equi potential e verbindi ngen (hoofd- en bijkonmende)
en van de bescherm ngsgel ei ders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestel de of
verpl aat sbare toestellen net vaste standpl aats van de kl asse 1;

(G de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opl everen voor
per sonen en goeder en;

2.2. Resultaten van het onderzoek:

Spr ei di ngsweer st and van de aardverbinding (Ra) (Chm: 57
Waarde van het al genene isolatieniveau (R ) (Mohm: >50
Over eenkonst automati sche differentieel stroonmi nrichting net Ra: ja
Over eenkonst bescherm ngsinrichting tegen overstroom net doorsnede stroonbaan: ja
Over eenkonst uitvoering elek. inst. nmet eendraadschena' s/situatiepl annen: ja

3. I nbreuken, oprerkingen & nota's
3.1 Inbreuken (vol gens Boek 1)

(Z1) Ceen

3.2 Opnrerki ngen

(Z1) Ceen

3.3 Nota's

(Z1) Ceen

4. Besluit :
De installatie is conformnet Boek 1 van het KB van 8/09/2019.
De installatie mag in dienst blijven.

De al genene differentieel stroom nrichting werd verzegel d.

De ééndraadschema's en situatiepl annen werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20-NOV-45 al sook voor de

i ngebrui knane van el ke bel angrijke wjziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd véor

deze datum
Dossierbeheer, De onderzoek r,

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:
a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;

b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het KB van 08/09/2019 te allen tijde worden nagel€efd;

c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van
elke eventuele huurder te stellen;

d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;

e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;

f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;

g) een gelijkvormigheidscontrole véér de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

2. Ingeval van de verkoop van een wooneenheid, is de verkoper is ertoe gehouden:

a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

3. Ingeval van de aankoop van een wooneenheid, is de koper ertoe gehouden:

a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;

b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden
genomen opdat indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog
inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de

installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van
elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld
ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van
de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen
overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters Vslid en VslHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd
ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSP.
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